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Prifbericht liber eine Wasserprobe
geméR Trinkwasserverordnung - TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2019 (BGBI. I, Nr. 52, S. 2934).

Probenummer: 202204759 - Trinkwasser ,/ Ausgefertigtam: ~ 17.11.2022
Entnahmestelle Nr.: 2025 / Veranlasst durch:
ON Deuna Einsender:  Heiligenstadt, Ges.amt
Kath. Kindergarten St. Antonius Probenehmer: Geburzi
Probenahmedatum: 04.11.2022 08:20
37355 Niederorschel - Deuna Eingangsdatum: 04.11.2022 12:00
Kreis: Eichsfeld Untersuchungsbeginn:  04.11.2022

Angaben zur Probe:

Zweck der Probenahme (nach ISO 19458):  a) in der Hauptverteilung
Probenahme nach Ablaufen von: bis zur Temperaturkonstanz

Bemerkungen:

Wasserversorgung: Zentrale Wasserwerke (ab 10m?3/Tag)

Aufbereitung: Chlor Herkunft: Ortsnetz
Fassungsanlage:  Bohrbrunnen, Tiefbr. Einsendegrund: Uberwachung nach § 18
Probenahmestelle: Leitungsnetz Beschwerdegrund:

Brunnentiefe in m:

Kostentragernummer: 170 Angaben zur Wasserversorgung:
Wasserzweckverband Eichsfelder Kessel ,
Name und Betreiber AnINr: 61048
HB Gerterode
ZV Eichsfelder Kessel

Breitenworbiser StrafRe 1 reh WUA oo 1850
37355 Niederorschel urc versorgte Einwohner:

durch WVA im Ort versorgte EW: 1131

Beurteilung

Die vorliegende Wasserprobe entspricht in den untersuchten Parametern den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

7.

Dr. HiRner . Ausfertigung an:"
Dezernatsleiter ;LV, K(;)st'entrager,
Die Analysedaten folgen auf der/den nichsten Seite(n) esundheitsamt

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe. Die auszugsweise
Vervielféltigung des Prifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Untersuchungseinrichtung.
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Analysedaten

zur Probe Nummer:

202204759 -T

Legende: Koloniezahl (KBE) = Koloniebildende Einheiten; n.n. = nicht nachweisbar
MPN Most Probable Number, Wahrscheinlichste Anzahl an Bakterien
GU Grenzwertverletzung oben (++) bzw. unten (--); Uberschreitung des techn. MaRnahmewertes (+)

Probenahmeparameter - Bestimmung durch Probenehmer *1)

Parameter Messwert Einheit Grenzwert  |GU|Methode Geblhr | Nummer
Farbung farblos ([)CIT)EE1I28_§47887

Klarheit klar visuelle Best.

Wassertemperatur 173 °c %:1):3:%47%‘?-142

Freies Chlor 0,11 mg/l 0,3 %r;l_s)rtlzlt%g_;i%-z

Geschmack- ohne ohne DEV B1/2

Anlage 1, Teil |

Parameter Messwert Einheit Grenzwert |GU|Methode Geblhr | Nummer
Escherichia coli 0 MPN/100 ml 0 ?;g‘_i’léﬁg_ggos'z 12,00 7.6.1.3
Enterokokken 0 KBE/100 ml 0 ;D;;ﬂsiigolgﬁzagg-z 10.50 263
Anlage 2, Teil |

Parameter Messwert Einheit Grenzwert  |GU|Methode Gebuhr| Nummer
Benzol <0,0002 mg/! 0,001 From200a0s 17,00| 7.6.104
Bor <0,13 mg/l 1 3229520'187?0117294'2 1200 7.6.17
Bromat <0,002 mg/l 0,01 %?8:::2‘0'183?0;1206 4000| 7.6.14
Chrom <0,00015 mg/| 0,05 ?é§9§§01157(?0117294-2 12,00/ 76.17
Cyanid <0,004 mg/! 0,05 (Dsg)i;‘1'28_?o14403'1 12,00  7.4.11.2
1,2-Dichlorethan <0,0006 mg/l 0,003 E:J:ﬂg!;glof4?olseeo 1700 7.6.104
Fluorid 0,15 mg/l 1,5 ?{;’;0‘;’;(;550170304'1 16,00{  7.6.11
Nitrat 23 mg/! 50 ovormooe0r | 1eoo)  7ea1
Nitrat/50+Nitrit/3 0,47 mg/l - 1 berechnet

Stickstoffhaltige PBSM s.unten g/l berechnet 95,00 7.6.10.1
-Aazin <0,014 Hg/ 8,1 ?EIB':07-36:2014-09

- Beseliiarez =0,014 ug/ 0,1 3[?;32107-36:2014-09

- Desisopropylatrazin <0.013 ug/! 0.1 | 2;2107_36:2014_09

- Propazin =005 Hg/ o1 C?E;TO7-36:2014-09

- Sebuhylesin <0,015 Hg/l Ot 407-35,2014-09

- Simazin =001 ug/ 0,1 2&207-36:2014-09

- Terbuthylazin ' <0,013 ug/ 0.1 DIN

38407-36:2014-09
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Analysedaten

zur Probe Nummer:

202204759 -T

Parameter Messwert Einheit Grenzwert  |GU|Methode Gebuhr | Nummer
- Metribuzin <0,011 Mg/l 0,1 3?;2167-36:2014-09 |

PSM und Biozidprodukte s.oben ug/l 0,5 berechnet

Quecksilber <0,0001 mg/| 0,001 2295210'%?0117294'2 12,00 7617
Selen <0,001 mg/l 0,01 22195';0'15790117294'2 12,00 7.6.17
Eitcr:r;hrgrheet:en U s.unten mg/l 0,01 E)FI:\IQ)E:;JOI(;S‘:_)Olssso 0,00

- Tetrachlorethen <0,001 mg/ (DFI:\Jg!)E:gJOIOSI_)Olssao 17.00] 7.6.104
- Trichlorethen <0,001 mg/! %;ﬂgi;log?ol5680 17.00| 7.6.10.4
Uran 0,007 mg/! 0,01 ([:E'gg‘ig'o'f7‘_)o117294'2 1200 7.6.47
Anlage 2, Teil Il

Parameter Messwert Einheit Grenzwert  (GU|Methode Gebuhr [ Nummer
Antimon ~ <0,0006 mg/! 0,005 23E|;\J91)=_:210|1S7(?0117294-2 12,00( 7617
Arsen 0,001 mg/l 0,01 2219520?7(?0117294-2 12,00|  7.6.17
Benzo(a)pyren <0,0010 ug/! 0,01 ?FI:JB)E:’Z\‘O!OS:-)Oyg% 0,00

Blei <0,002 mg/| 0,01 ?Elggigolf7c-)o117294-2 12,00 7.6.17
Cadmium <0,0002 el 0,003 22‘9;2’0'13;?0117294'2 12,00 7.6.17
Rupfer y — ; OINENISO 172942 | 1200|747
Nickel <0,001 mg/! 0,02 gzlggigolf7?o117zg4-2 12,00 7617
Nitrit <0,02 mg/l 0,5 %2‘5%?&?3044 16,00|  7.6.11
- Benzo(b)fluoranthen <0,0051 ugl! 23;:\18)5:;10!.84(_3013 7993

- Benzo(k)fluoranthen | <0,0055 ug! EDFI:\IB)E:;\JOIOS:_)O; 7993

- Benzo(g,h,i)perylen <0,0062 ug/! %Teigog?oyg%

- Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,0061 ug/! %?85?05?0137993

Trihalogenmethane 0,003 mg/l 0,05 13}!:\19;5:;@05?015680 0,00

- Trichlormethan <0002 mg/l ?Fl:lg)Ezgolosﬁolssao 17.00| 7.6.10.4
- Dichlorbrommethan <0,002 mg/l %:‘952059015680 17,00 7.6.10.4
- Dibromchlormethan | <0002 mg/! &I:\Jgf)z:glolos‘f_)olsseo 17.00] 7.6.10.4
- Tribrommethan 0,003 mg/! %:‘952‘0'034?015580 17,00 7.6.10.4
Anlage 3, Teil |

Parameter Messwert Einheit Grenzwert GU Methode Gebthr | Nummer
Aluminium 0,005 mg/l 0,2 229520?7?0117294-2 12.00]  7.6.17
Ammonium <0.10 mgl| 0.5 Tooe o 12,00| 7.4.11.2
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Analysedaten

zur Probe Nummer: 202204759 -T

Parameter Messwert Einheit Grenzwert  [GU|Methode Gebilhr| Nummer
Chlorid 29 mg/l 250 ?D'go*i'; 0'59?0170304'1 16,00  7.6.11
Coliforme 0 [MPNAOOMI 0 Konzoracs - | 1200 7612
Eisen 0,021 mg/| 0,2 ?Elggf):_;gol187?0117294'2 12,00 7.6.17
Farbung <01 . 1/m 05 - %:‘)EETZSEJBN 7,000 769
Geruch (23 °C) 1 TON 3 ?!3”3\1):22016?125 v 6,00 7.6.18
Koloniezahl 22 °C 0 KBE/mI 100 I;'”;WV § 15, Abs. - 460| 7.6.1.1
Koloniezahl 36 °C 7 - KBE/m 100 I;'”;WV 5 15./bs: 460 7.6.1.1
Leitfahigkeit (25 °C) 736 uS/cm 2790 ;301:)512‘923723?5 8,00 7.4.14
Mangan <0,003 mg/l 0,05 22‘9520'1320117294'2 12,00 7..6.17
Natrium 11 mg! 200 22952‘0'157?0117294'2 12,00 7617
Org. geb. Kohlenstoff (TOC) | g 49 _— 5:’;)'2’;113482 1000 7615
Oxidierbarkeit als 02 <04 mg/| 5 3:?)525;53-258467 12,00 74222
Sulfat 153 mgll 250 ?[)'2‘05;’;()'?50170304'1 16,00|  7.6.11
pH-Wert 8.03 65-95 ?C”;‘)E'(‘J‘1'ZS_8410523 8,00 7.4.16
ot 2o | o co 5707
Cavibse e | o1 | | 5| |oowen | o
Zusatzliche Parameter
Parameter - Messwert Einheit Grenzwert  |GU|Methode Gebtihr | Nummer
Elgl—c\:/i\lﬁ?c:rbonatséttigung 741 %To?gﬁ‘;oz o
o-Phosphat <0,10 mg/l TB681:112005:08 12.00] 7am2
Gesamtharte 21,3 °dH 2295;20'137?0117294'2 0,00
Karbonatharte 12,0 °dH (5:1”7“)32%‘;059172 0,00
Gesamtphosphor <0,062 mg/l 22 2219;210'137(?0117294-2 12,001 7.6.17
Saurekapazitat bis pH 4,3 4,33 mmol/| ?A?)Z%%%iz 8,00| 7.4.22.1
Basekapazitat bis pH 8,2 0.07 R R:’;‘);%‘;%iz 8,00 7.4.221
Calcium 116,3 mg/ 2?9’)::2‘0'157?0117294'2 12,00| 7617
Magnesium 223 gl 2295210?%117294_2 12,00| 7617
Kalium 232 mall 22‘952‘0'13%117294'2 12,00 7.6.17
Untersuchungsgebtihr 827,70 €
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*1) Die Probenahme erfolgte nach:

- DIN EN ISO 19458 (K 19) 2006-12

- DIN EN ISO 5667-5 2011-02

- DIN EN ISO 5667-3 2004-5

- bei Legionellen zusatzlich nach DVGW-Arbeitsblatt W551
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